
0
Copias en papel

Incumplimientos

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24538200

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:23/02/2024 28/03/2024 01/04/2024

El Laboratorio

23/02/2024
22/02/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

0

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

CARIÑO

22/02/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: ACH - DEP. B TORTELA

Líquido tipo aguaDescripción muestra:

Recogida por:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24538200

Tipo de muestreo:

Antiguo

ng/l LC/MS/MS17-B-estradiol (*) < 1,0

ng/l LC/MS/MSAzitromicina (*) < 10

ng/l LC/MS/MSNonilfenol técnico (*) < 50

ng/l LC/MS/MSDiclofenaco (*) < 10

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 .

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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Incumplimientos

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24538204

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:23/02/2024 26/03/2024 26/03/2024

El Laboratorio

23/02/2024
22/02/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

(*)

1

(*) Las actividades marcadas no
están amparadas por la
acreditación de ENAC.

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

SISMUNDI

22/02/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: ACH - DEP. CABECERA ANELLA

Líquido tipo aguaDescripción muestra:

Recogida por:

(*)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24538204

Tipo de muestreo:

Antiguo

La muestra analizada incumple los límites de referencia en los siguientes parámetros:

Aluminio

mg Pt-Co/l FotométricoColor <=15(*) AL35

sin unidades OrganolépticoOlor <=3(*) AL31

sin unidades OrganolépticoSabor <=3(*) AL31

U.N.F. TurbidimetríaTurbidez <=4(*) AL30,52

u SM 4500 -H+/B:2000pH (aguas) AL3,

u .      Valor de pH 6.5 a 9,5 AL36,8

ºC .      Temperatura de medida de pH AL318,6

microS/cm UNE 27888:1994 con corrección mediante un sistema de
compensación de temperatura

Conductividad a 20ºC (aguas) AL3,

microS/cm .      Valor de conductividad a 20ºC <=2500±12 AL3121,3

ºC .      Temp. de medida de conductividad AL318,4

mg/l Espectroscopia UV-VISCloro residual libre <=1(*) AL3< 0,05

ufc/ml UNE-EN-ISO 6222:1999Rec. microrganismos aerobios 22ºC (aguas) <=100 AL3< 1,0

ufc/100 ml UNE-EN-ISO 9308-1:2014Rec. bacterias coliformes (aguas) <=0 AL30

ufc/100 ml UNE-EN-ISO 9308-1:2014Rec. Escherichia coli (aguas) <=0 AL30

ufc/100 ml UNE-EN-ISO 7899-2:2001Rec. enterococos intestinales (aguas) <=0(*) AL30

µg/l ICP-MSHierro <=200(*) AL3< 25,0

µg/l ICP-MSCromo total <=50(*) AL3< 2,50

µg/l Cromatografía de gases ( MSD )Cloruro de vinilo <=0.50(*) AL3< 0,15

µg/l PNT-LACC/FQ203Niquel (agua) <=20 AL3< 2,0

µg/l PNT-LACC/FQ203Cobre (agua) <=2000 AL3< 5,0

µg/l Cromatografía de gases ( MSD )Bisfenol A <=2.5(*) AL3< 0,50

µg/l ICP-MSAluminio <=200(*) AL2347

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24538204

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

(*) Las actividades marcadas no
están amparadas por la
acreditación de ENAC.

(*)

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

OBSERVACIONES:

En el análisis de microorganismos aerobios a 22ºC se ha utilizado la técnica de siembra en profundidad en placa. Medio de cultivo: Agar
extracto de levadura. Tiempo de incubación 68 ± 4 horas. Temperatura de incubación 22 ± 2 ºC

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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Incumplimientos

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24540054

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:01/03/2024 08/03/2024 08/03/2024

El Laboratorio

Cl: 0.97; Clt: 1.08

01/03/2024
29/02/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

(*)

1

(*) Las actividades marcadas no
están amparadas por la
acreditación de ENAC.

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

29/02/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO 

Referencia cliente: Agua de consumo grifo (ACH) - GASOLINERA ORTEGAL-OIL

Agua de consumoDescripción muestra:

Recogida por:

(*)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24540054

Tipo de muestreo:

Antiguo

La muestra analizada incumple los límites de referencia en los siguientes parámetros:

      Suma trihalometanos a+b+c+d 

U.N.F. TurbidimetríaTurbidez <=4(*) AL30,68

ufp/100 ml UNE-EN ISO 10705-2Colifagos sómaticos <=0(*) AL30

µg/l ICP-MSAluminio <=200(*) AL3170

µg/l ICP-MSHierro <=200(*) AL3122

µg/l PNT-LACC/FQ203Niquel (agua) <=20 AL36,5

µg/l PNT-LACC/FQ216Trihalometanos AL3,

µg/l PNT-LACC/FQ216      a/Bromodiclorometano ±7 AL327

µg/l PNT-LACC/FQ216      b/Bromoformo AL3< 5,0

µg/l PNT-LACC/FQ216      c/Cloroformo ±24 AL3100

µg/l PNT-LACC/FQ216      d/Dibromoclorometano ±2,4 AL37,2

µg/l PNT-LACC/FQ216      Suma trihalometanos a+b+c+d <=100 AL2140

LÍMITES DE REFERENCIA (*): 

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24540055

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:01/03/2024 08/03/2024 08/03/2024

El Laboratorio

01/03/2024
29/02/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

0

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

29/02/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: Agua bruta  - DEPÓSITO CABECERA CASTRO

Agua brutaDescripción muestra:

Recogida por:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24540055

Tipo de muestreo:

Antiguo

ufp/100 ml UNE-EN ISO 10705-2Colifagos sómaticos <=0(*) AL30

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24540056

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:01/03/2024 07/03/2024 07/03/2024

El Laboratorio

Cl: 0.99; Clt: 1.17

01/03/2024
29/02/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

(*)

1

(*) Las actividades marcadas no
están amparadas por la
acreditación de ENAC.

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

29/02/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: Agua de consumo depuradora  - DEPÓSITO CABECERA CASTRO

Agua de consumoDescripción muestra:

Recogida por:

(*)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24540056

Tipo de muestreo:

Antiguo

U.N.F. TurbidimetríaTurbidez <=4(*) AL30,99

µg/l ICP-MSAluminio <=200(*) AL3172

µg/l ICP-MSHierro <=200(*) AL3117

µg/l PNT-LACC/FQ203Niquel (agua) <=20 AL35,7

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico

Página 1 de 1
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CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24540057

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:01/03/2024 07/03/2024 07/03/2024

El Laboratorio

01/03/2024
29/02/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

0

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

29/02/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: Agua consumo (ACH) - Depósito Distribución de Vila

Líquido tipo aguaDescripción muestra:

Recogida por:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24540057

Tipo de muestreo:

Antiguo

µg/l ICP-MSAluminio <=200(*) AL3154

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico

Página 1 de 1
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CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24540058

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:01/03/2024 07/03/2024 07/03/2024

El Laboratorio

01/03/2024
29/02/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

0

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

29/02/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: Agua consumo (ACH) - Fuente Pública SISMUNDI

Líquido tipo aguaDescripción muestra:

Recogida por:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24540058

Tipo de muestreo:

Antiguo

La muestra analizada incumple los límites de referencia en los siguientes parámetros:

Aluminio

µg/l ICP-MSAluminio <=200(*) AL21200

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico

Página 1 de 1
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Incumplimientos

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24541830

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:11/03/2024 15/03/2024 16/03/2024

El Laboratorio

CARIÑO; Cl: 0.5; Clt: 0.61

11/03/2024
11/03/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

(*)

1

(*) Las actividades marcadas no
están amparadas por la
acreditación de ENAC.

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

11/03/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: ACH - Grifo Estación Servizo, Gasoliñeira -+

Agua de consumo humanoDescripción muestra:

Recogida por:

(*)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24541830

Tipo de muestreo:

Antiguo

La muestra analizada incumple los límites de referencia en los siguientes parámetros:

      Suma trihalometanos a+b+c+d

ufp/100 ml UNE-EN ISO 10705-2Colifagos sómaticos <=0(*) AL30

µg/l PNT-LACC/FQ216Trihalometanos AL3,

µg/l PNT-LACC/FQ216      a/Bromodiclorometano ±7 AL328

µg/l PNT-LACC/FQ216      b/Bromoformo AL3< 5,0

µg/l PNT-LACC/FQ216      c/Cloroformo ±21 AL387

µg/l PNT-LACC/FQ216      d/Dibromoclorometano ±1,8 AL35,6

µg/l PNT-LACC/FQ216      Suma trihalometanos a+b+c+d <=100 AL2120

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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0
Copias en papel

0
Incumplimientos

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24541831

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:11/03/2024 14/03/2024 14/03/2024

El Laboratorio

SISMUNDI

11/03/2024
08/03/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

0

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

08/03/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: ACH - Depósito de Cabeceira de Anella

Agua de consumo humanoDescripción muestra:

Recogida por:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24541831

Tipo de muestreo:

Antiguo

µg/l ICP-MSAluminio <=200(*) AL375,1

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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0
Copias en papel

0
Incumplimientos

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24541832

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:11/03/2024 14/03/2024 14/03/2024

El Laboratorio

SISMUNDI

11/03/2024
08/03/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS ྟ
ྟ

      ASESORES CONSULTORES ͈ FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

0

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

08/03/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO 

Referencia cliente: ACH - Fuente SISMUNDI

Agua de consumo humanoDescripción muestra:

Recogida por:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24541832

Tipo de muestreo:

Antiguo

µg/l ICP-MSAluminio <=200(*) AL3156

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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0
Copias en papel

0
Incumplimientos

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24541833

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:11/03/2024 21/03/2024 26/03/2024

El Laboratorio

Cl: 0.50; Clt: 0.52

11/03/2024
11/03/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

(*)

1

(*) Las actividades marcadas no
están amparadas por la
acreditación de ENAC.

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

11/03/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: ACH - CONTROL GRIFO 2 PUNTO ATENCIÓN A INFANCIAS ZS

Agua de consumo humanoDescripción muestra:

Recogida por:

(*)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24541833

Tipo de muestreo:

Antiguo

µg/l PNT-LACC/FQ203Cobre (agua) <=2000 AL3< 5,0

mg Pt-Co/l FotométricoColor <=15(*) AL35

U.N.F. TurbidimetríaTurbidez <=4(*) AL30,42

microS/cm UNE 27888:1994 con corrección mediante un sistema de
compensación de temperatura

Conductividad a 20ºC (aguas) AL3,

microS/cm .      Valor de conductividad a 20ºC <=2500±9,7 AL398,1

ºC .      Temp. de medida de conductividad AL317,0

u SM 4500 -H+/B:2000pH (aguas) AL3,

u .      Valor de pH 6.5 a 9,5 AL38,1

ºC .      Temperatura de medida de pH AL316,5

µg/l PNT-LACC/FQ203Plomo (agua) <=10 AL3< 4,0

mg/l Espectroscopia UV-VISCloro residual libre <=1(*) AL30,50

ufc/100 ml UNE-EN-ISO 9308-1:2014Rec. Escherichia coli (aguas) <=0 AL30

ufc/ml UNE-EN-ISO 6222:1999Rec. microrganismos aerobios 22ºC (aguas) <=100 AL3< 1,0

ufc/l ISO 11731:2017Rec. Legionella spp. <=100 AL3No detectado

µg/l ICP-MSHierro <=200(*) AL3128

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24541833

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

(*) Las actividades marcadas no
están amparadas por la
acreditación de ENAC.

(*)

OBSERVACIONES:

En el análisis de microorganismos aerobios a 22ºC se ha utilizado la técnica de siembra en profundidad en placa. Medio de cultivo: Agar
extracto de levadura. Tiempo de incubación 68 ± 4 horas. Temperatura de incubación 22 ± 2 ºC
Según el anexo J de la norma ISO 11731:2017 Matriz A; Procedimiento 1 (Medio A y B) y Procedimientos 8,9 y 10 (Medio A y C-GVPC)

El limite de detección teórico del ensayo de Legionella es de 10 ufc/l

Volumen filtrado 1000 ml

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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0
Copias en papel

0
Incumplimientos

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24541834

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:11/03/2024 15/03/2024 16/03/2024

El Laboratorio

Cl: 0.68; Clt: 0.79

11/03/2024
11/03/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

0

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

11/03/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: ACH - CONTROL OPERACIONAL DEPÓSITO CABECERA CASTRO

Agua de consumo humanoDescripción muestra:

Recogida por:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24541834

Tipo de muestreo:

Antiguo

ufp/100 ml UNE-EN ISO 10705-2Colifagos sómaticos <=0(*) AL30

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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0
Copias en papel

0
Incumplimientos

CONCELLO DE CARIÑO

Alberto Durán
Avenida de  Paz, 2

15360 - Cariño (LA CORUÑA)

INFORME DE ENSAYO: 24541835

Fecha de Recepción:
Fecha de Recogida:

Fecha inicio análisis: Fecha final análisis: Fecha entrega análisis:11/03/2024 18/03/2024 21/03/2024

El Laboratorio

Cl: 0.68; Clt: 0.79

11/03/2024
11/03/2024

Otros datos de interés:

LABORATORIOS ANÁLISIS       ASESORES CONSULTORES FORMACIÓN CALIDAD SERVICIOS ON LINE

(*)

1

(*) Las actividades marcadas no
están amparadas por la
acreditación de ENAC.

PARÁMETRO RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO
LÍMITE DE

REFERENCIA

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

11/03/2024

Observaciones:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Referencia cliente: ACH - CONTROL OPERACIONAL DEPÓSITO CABECERA CASTRO

Agua de consumo humanoDescripción muestra:

Recogida por:

(*)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Número de muestra: 24541835

Tipo de muestreo:

Antiguo

U.N.F. TurbidimetríaTurbidez <=4(*) AL30,80

µg/l ICP-MSAluminio <=200(*) AL358,1

µg/l ICP-MSHierro <=200(*) AL3121

µg/l PNT-LACC/FQ203Niquel (agua) <=20 AL32,9

LÍMITES DE REFERENCIA (*): 

 R.D. 3/2023, 10 de enero, por el que se establecen los criterios técncio-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Informe emitido por: Analiza Control de Calidad, S.L.
C/ Vitoria, 274 – Nave 49 • Complejo Naves Taglosa • Pol. Ind. Gamonal-Villimar • 09007 Burgos • Tel 947041479 • Fax 947041480 • E-mail: info@analizacalidad.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente.

usuarioJosé Mª Viyuela Ballesteros
Director Técnico
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