<% eurofins
camm

BOLETIN DE ANALISIS N2 2332477

Cliente: CONCELLO DE CARINO Version: 1
Direccidn: Avenida de La Paz, n22 Fecha Emision: 14/11/2023
Carifio Boletin Definitivo
15360
Tipo Muestra:  Agua destinada a consumo humano Fecha Recepcion: 23/10/2023
Producto de Muestra: Agua de grifo Fecha Inicio Andlisis: 23/10/2023
Procedimiento de Toma de Muestra: (#) TM020901 Fecha Fin Anlisis: 10/11/2023
Fecha Recogida: 23/10/2023
Hora de Recogida: 10:53
Punto: Z.A. Sismundi. Grifo de consumidor. Vivienda Souto Chao n23
Numero de Recogida: 2333647
Recogido por: Técnico del CAMM Envases: 250 P estéril con tiosulfato;1000 P;250 V
Parametro / Procedimiento Resultado Incertidumbre Unidades bly, Admisible
Elementos metalicos y no metalicos
1) * cromo <0,01 pg/l 50
Subcontratado
1 * cobre <0,01 mg/! 2,0
Subcontratado
1 * Njquel <0,5 pg/l 20
Subcontratado
1) * plomo <0,5 ug/l 10
Subcontratado
Y * Hierro <10 g/l 200
Subcontratado
Fisicoquimicos
* Cloro libre residual 0,45 mg/! 1,0
MAO030066 basado en SM 4500-CI2 G (in situ)
pH 6,8 0,1 - 6,5-9,5
MAO030043 basado en SM 4500
Turbidez 0,58 17% UNF 4,0
UNE-EN ISO 7027
Conductividad 118 25% uS/cma 20 °C 2500
MAO030016 basado en SM 2510
* Color <3 mg/I Pt/Co 15
MAO030015
52 * Cloruro de vinilo <0,15 pe/l 0,50
Subcontratado
(52) * Bisfenol A <0,50 pe/l
Subcontratado
Microbioldgicos
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*Las actividades marcadas no estan amparadas por acreditacion ENAC
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BOLETIN DE ANALISIS N2 2332477

Tipo Muestra: Agua destinada a consumo humano Fecha Recepcion: 23/10/2023
Producto de Muestra: Agua de grifo Fecha Inicio Analisis: 23/10/2023
Procedimiento de Toma de Muestra: (#) TM020901 Fecha Fin Anlisis: 10/11/2023
Fecha Recogida: 23/10/2023
Hora de Recogida: 10:53
Parametro / Procedimiento Resultado Incertidumbre Unidades by, Admisible
Recuento de Escherichia coli 0 ufc/100ml 0

Orden SCO/778/2009

Recuento de microorganismos aerobios a 222C Estimado 4 ufc/1ml 100

1SO 6222

El resultado obtenido cumple con los valores admisibles. (b)

(b) Limites asignados a esta matriz por la norma de calidad, especificacion, legislacion de referencia o autorizacion administrativa.

Real Decreto 03/2023,

La regla de decisidn acordada es la de aceptacion simple, es decir, no considerar la incertidumbre como tolerancia adicional al

resultado del ensayo. El riesgo de PFA es <50%.

El ensayo Recuento de microorganismos a 22°C se realiza mediante la técnica de siembra en profundidad en placa de PCA a 22°C

durante 72h

S - Ensayos realizados por laboratorio subcontratado
1 - Ensayo cubierto por la acreditacion: ENAC 354/LE976
2 - Ensayo cubierto por la acreditacion: ENAC 103/LE268

Los resultados se aplican a la muestra tal y como se recibié.

Este informe sdlo afecta a la muestra sometida a ensayo.

Eurofins Centro Analitico Miguez y Muifios, S.L.U. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproduccion parcial del informe sin autorizacién por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos estan calculadas y a disposicion del cliente.

(#) La toma de muestra esta acreditada Unicamente para ensayos fisicoquimicos bajo alcance de acreditacion.

Responsable de Servicio Analitico

MONICA REGUERA TRONCOSO
Microbiologia validado por Natalia Alén Barros
Quimica validado por Pedro Iglesias Rodriguez
Boletin validado electrénicamente por Monica Reguera Troncoso
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*Las actividades marcadas no estan amparadas por acreditacion ENAC
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BOLETIN DE ANALISIS N2 2332488

Cliente: CONCELLO DE CARINO Version: 1
Direccidn: Avenida de La Paz, n22 Fecha Emision: 27/11/2023
Carifio Boletin Definitivo
15360
Tipo Muestra:  Agua destinada a consumo humano Fecha Recepcion: 23/10/2023
Producto de Muestra: Depdsito Fecha Inicio Andlisis: 23/10/2023
Procedimiento de Toma de Muestra: (#) TM020901 Fecha Fin Andlisis: 30/10/2023
Fecha Recogida: 23/10/2023
Hora de Recogida: 11:00
Punto: Z.A. Sismundi. Depdsito de cabeceira ETAP de Anella
Numero de Recogida: 2333652
Recogido por: Técnico del CAMM Envases: 500 P estéril con tiosulfato
Parametro / Procedimiento Resultado Incertidumbre Unidades bly, Admisible
Microbiolégicos
1) colifagos somaticos 0 ufp/100 ml 0

Subcontratado

El resultado obtenido cumple con los valores admisibles. (b)
(b) Limites asignados a esta matriz por la norma de calidad, especificacion, legislacion de referencia o autorizacion administrativa.
Real Decreto 03/2023
La regla de decisidn acordada es la de aceptacion simple, es decir, no considerar la incertidumbre como tolerancia adicional al
resultado del ensayo. El riesgo de PFA es <50%.
S - Ensayos realizados por laboratorio subcontratado

1 - Ensayo cubierto por la acreditacion: ENAC 103/LE268

Los resultados se aplican a la muestra tal y como se recibié.

Este informe sdlo afecta a la muestra sometida a ensayo.

Eurofins Centro Analitico Miguez y Muifios, S.L.U. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
Se prohibe la reproduccién parcial del informe sin autorizacién por escrito del laboratorio.

Las incertidumbres de los ensayos cuantitativos estan calculadas y a disposicion del cliente.

(#) La toma de muestra esta acreditada Unicamente para ensayos fisicoquimicos bajo alcance de acreditacién.

Responsable de Servicio Analitico

MONICA REGUERA TRONCOSO

Boletin validado electrénicamente por Mdnica Reguera Troncoso
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